= ]

2i6l

2161

7
2145 :<m

= 2135

SS200/NKEIP

%t /
hup X13 N vp
55200 uxzﬁ
El_ X17 - nové zemn| kabelové vedeni B,4kV AYKY 3x120+70 654m
2146 Hoe &

¥ -
i
e
i

2

DZ(:)_ZO%TOZ/290 C

- noyé zemni kobelové vedeni B.4kV AYKY 3x240+1P0

- nové zemn| kebelové vedenl B,4kV AYKY 3x120+7@ 654m

2
‘ —

W q o5
ss. /'NM

cl24 I

[ ]

2
o
2
‘ 1638
2158
2159
LEGENDA:
plyn RWE - VTL
—te43 kabel - Cetin Zpracovatel PD: ——
——————— - stavajici vedeni NN B,4kV MONTProJERT Zak.cislo MONTPROJEKT:25158284
= - sthvayict vedent NN B.4kV MONTPROJEKT ,a.5. Arnosta z Parduble 2082,53117 Pardublce [Datum: 05/2020
S L A s AN iy e Projekéni stiedisko Pized, Skladovd 1843/4,326 00 Pizer Stuper PD: DUR-DPS
- L. Pro jektant: Vdchal Tomds Zodp. pro jektant:  Vdchol Tomd$d |Kontrola : Peir Dulfek
- zemnici soustava
k4 - rozpo Jovaci skrif Investor stavby: Pef.proj.:
= - piipo fkovd skiin CEZ Distripuce,0.5.Tepillckd 874/8,405 02 Dééin IV - Podmokly 1V-12-0016431
Misto stovby:  DraZenov !Kuwstndzemi; DraZenov Kra j: Plzerisky
Nazev stavby: Cislo prilohy:
Drazenov, DO, ¢.parc. 16-35 - kNN i
Obsah vikresu: g Farmats Ix A2
| Montaz Meritko:  1:500




2126

| @ Ut siEN)” \Ple PD m )’M/\

! \ 1521 \
| \ \

4128 \‘\‘ \ l\

\ \
2130 \ \“. \
\ \

. ]
I
|
g |
2131 | \ \
j \ \ 5520 //w TPHUP
- noveé zemnl kabelové vedenr 0,4kV AYKY 3x120+70 - 22Bm . \ \ ~ “U A ,\—1 /
\ \2 =
|

7 bo/ B T Ao / b; iy /7249?% ~ — \, v Nove Umszz-/w ‘\\.

1296/10

2129

S5100/NKETP 2

I ‘I
Hop 5. 3 yup SSZIHRET }
2 vp El. 3 XWP E

—_— [} —-—-'

~\ nova kioskova starice | N7
‘ : 1) Do

T
&
<~

ssgzgmﬁ_fffﬂu?

- s ep— '
—_— l T ______ ) e T
= N T ﬁ
ey g |
_______ '
ss10oWB BB I"" ----- e ) ,:
s et
N e B e i
,'/ l%‘ ”W &. /% At
o // SS1007NKE 1P
429-51 C; D &)
| / isish - nove zemnr kabelave vedenr 13,4kV AYKY 3x240+120| 30Tm
2136
, \ 2139
\\ \_\

429-5 e~
55 / 6o %W

\ /_// 2153 / - / \\\/‘_ﬂ
S ' — .

/ 4137 f /
/

5200/NKE 1P

< \Q / /
2138 /
/ / 2143 / L Caggm T

i \\|\ | F;
S , | /

cd hajem
LEGENDA: . ' Tl dile
————— cetin vzduch \/\ / \/ ﬁOC/r“E &1 2
R — : \ /

u
3

cetin kabel

———————— CYKY 4x10mm/2 - HOV
| demonta? vzdusneho vedenr 0,4kV AES 4x16 \k 2144 / /
e bamlizare ||




